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OCENA CZASTKOWA
JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DEBLINIE UJECIE
WISLANA

Na podstawie art. 4 ust.] pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe]
Inspekeji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2019, poz.59), art. 5, art.12 ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (j.t. Dz. U. 2018
poz. 1152 z p6zn.zm.) oraz § 20 i § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz.
2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych
zawartych w sprawozdaniu nr 295283/19/SOK z badan probki wody pobranej w dniu
27.06.2019 r. w ramach kontroli wewngtrznej z punktu: Deblin, ul. Stezycka 32-40- Stacja
Uzdatniania Wody przez Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Degblinie,
oceniajac jakos¢ wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w Deblinie ujecie Wislana pod

wzgledem zgodnosci jej jakosel z wymaganiami

stwierdza

przydatnosé¢ wody do spozycia przez ludzi podawanej do sieci.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonej kontroli wewngtrznej Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
pobral prébke wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z w/w punktu wodociggu
zbiorowego zaopatrzenia w Deblinie ujecie Wislana. Badania probki wody zostaty wykonane
w J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczynska 180, 81-571
Gdynia. Zakres wykonywanych badan obejmowal parametry grupy B.

W pobranej probce wody badania wykazaly podwyzszona zawarto$¢ zwigzkow
manganu wynoszacg 98 pg/l. Mangan w kontakcie z tlenem tworzy nierozpuszczalne tlenki,
ktére mogg powodowaé powstawanie niepozadanych osadéw i problemy z barwa wody

w systemach wodociggowych. Warto$¢ zalecana, ustalona ze wzgledéw zdrowotnych dla



manganu réwna 0,4 mg/l, jest wyzsza niz prég akceptowalnosci wynoszacy 0,1 mg/l. Zgodnie
z obecnie obowiazujacymi przepisami zawartos¢ manganu w wodzie nie powinna przekraczac
50 pg/l.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorac pod uwage stopien stwierdzonego
przekroczenia w/w parametru, uznano iz, nie stanowi ono problemu zdrowotnego ale moze
wplywaé na pogorszenie jako$ci organoleptycznej wody.

Przeprowadzone analizy w/w probki wykazaty, ze jakos¢ wody w pozostalym zakresie
spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Otrzymuja:
(12 Burmistrz Miasta Deblin ul. Rynek 12, 08-530 Deblin
2. Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. Towarowa 2D, 08-530 Deblin
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Sporzadzila: Matgorzata Grzelak-mlodszy asystent sekcja Higieny Komunalne)



