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RMI.27 14132016

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr RMI.271.13.2016 w_trybie
przetarqu nieograniczonego na budowe budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
przy stadionie miejskim w Deblinie w ramach realizacji zadania_inwestycyjneqo pn.
Modernizacja stadionu miejskiego”

WYJASNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiajacy informuje,
0 wplynieciu zapytan Wykonawcéw o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz udziela wyjasnien.

1. Tres¢ zapytania:
Prosimy o wyjasnienie ktére drzwi wewnetrzne nalezy zamontowaé wyszczegolnione w
zestawieniu stolarki. Wg rzutow (rys. A1 i A2) wystepujg tylko drzwi D1, D3, i D4 w
zwigzku z powyzszym, gdzie nalezy zamontowac drzwi D2, D2’, D5, D6, D7, D7’ i DE6?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze drzwi nalezy zamontowac zgodnie z dofgczonymi do projektu
budowlanego rysunkami: wykaz stolarki - rzut parter Deblin zaplecze oraz wykaz stolarki -
rzut poddasze.

2. Treé¢ zapytania:
Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét 0 montaz bramy segmentowej BR — szt.1.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zapisami punktu 3.3 SIWZ przedmiar robét stanowi
jedynie dokument pomocniczy do obliczania ceny oferty. Wszelkie watpliwosci zwigzane
z przedmiarem nalezy rozstrzyga¢ biorgc za podstawe dokumentacje projektows,
kolejnos¢ i technologie wykonania robot, praktyke i doswiadczenie wykonawcze
Wykonawcy oraz nalezytg staranno$¢ w przygotowaniu oferty.

3. Tresc zapytania:
Prosimy o jednoznaczne okreslenie jaka blachg ma by¢ pokryty dach? Jezeli blachg

tytanowo — cynkowg to prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o pozycje zwigzane z
deskowaniem petnym i utozeniem maty strukturalnej pod blache tytanowa.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze dach ma by¢ pokryly blachg ptaskg stalowg powlekang na
deskowaniu petnym. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, Ze zgodnie z zapisami punktu
3.3 SIWZ przedmiar robot stanowi jedynie dokument pomocniczy do obliczania ceny
oferty. Wiszelkie watpliwo$ci zwigzane z przedmiarem nalezy rozstrzygac biorgc za
podstawe dokumentacje projektowg, kolejnosc i technologie wykonania robot, praktyke i
doswiadczenie wykonawcze Wykonawcy oraz nalezytg starannoS¢ w przygotowaniu
oferty.

4. Tres¢ zapytania:
W przedmiarach nie ujeto opaski odwadniajacej budynku, stopni wejsciowych i podjazdu
do bramy segmentowej. Czy zamawiajacy nie przewiduje tych prac do realizacji?

Wyjasnienie:

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie opaski odwadniajgcej budynku, stopni
wejsciowych i podjazdu do bramy segmentowej. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze
zgodnie z zapisami punktu 3.3 SIWZ przedmiar robot stanowi jedynie dokument



pomocniczy do obliczania ceny oferty. Wszelkie watpliwosci zwigzane z przedmiarem
nalezy rozstrzygac biorgc za podstawe dokumentacje projektowsq, kolejnosc i technologie
wykonania robot, praktyke i doswiadczenie wykonawcze Wykonawcy oraz nalezyta
starannos$c¢ w przygotowaniu oferty.

. Tres¢ zapytania:

W zwigzku z rozbieznosciami w ,Uszczegotowieniu materiatowym do projektu (UM)

a przedmiarem robét (PR) prosimy o wskazanie poprawnego wyposazenia sanitariatow

oraz poprawienie przedmiarow robot.

a) sedesy podwieszane na stelazu (UM) — ustepy z ptuczkg ustepowa typu ,kompakt’
(PR),

b) miedzy prysznicami wykona¢ wydzielenie z systemowych $cianek z HPL, zastona
prysznicowa tekstylna 120x200 cm (UM) — kabiny natryskowe — 3 szt. (PR) wg
projektu 5 natryskow,

c) baterie umywalkowe stojgce (UM) — baterie umywalkowe scienne (PR),

d) pod umywalkami zainstalowac lustra zlicowane z powierzchnig ptytek sciennych (UM)
- brak w przedmiarze,

e) w prysznicach wykonac odptywy liniowe w podtodze (UM) — brak w przedmiarze,

f) sanitariat dla niepetnosprawnych wyposazyé w pomocne uchwyty state i ruchome
(UM) — brak w przedmiarze.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze wyposazenie sanitariatow nalezy wykonac¢ zgodnie z
.Uszczegotowieniem materiatowym do projektu”. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje,
Ze zgodnie z zapisami punktu 3.3 SIWZ przedmiar robot stanowi jedynie dokument
pomocniczy do obliczania ceny oferty. Wszelkie watpliwosci zwigzane z przedmiarem
nalezy rozstrzygac biorgc za podstawe dokumentacje projektowg, kolejnosc i technologie
wykonania robot, praktyke i doswiadczenie wykonawcze Wykonawcy oraz nalezytg
staranno$c w przygotowaniu oferty.

. Tresc¢ zapytania:

W ,Uszczegodtowieniu materiatowym do projektu” wystepuja grzejniki stalowe gtadkie, za$
w przedmiarze robét grzejniki stalowe ptytowe typu CV z podtgczeniem od dotu grzejnika.
Prosimy o wskazanie jakie grzejniki objete sg przedmiotem zamoéwienia — typu CV czy
typy FCV (gtadkie z podtgczeniem od dotu grzejnika).

Wyijasénienie:
Zamawiajgcy informuje, ze nalezy zamontowac grzejniki stalowe plytowe gfadkie typu
FCV z podigczeniem od dotu grzejnika.

. Tre$¢ zapytania:
Przedmiar instalacji co nie zawiera odpowietrznikéw automatycznych, zawordow, gtowic.
Prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze rob6t.

Wyjaénienie:
Zamawiajgcy informuje, Ze odpowiedZ? na powyZisze pytanie jest identyczna jak
w wyjasnieniu do zapytania nr 2.

. Tresc zapytania:
Przedmiar instalacje gazowe nie zawiera pozycji dot. wykonania podej$¢ do kuchenek
gazowych. Czy dostawa i montaz kuchenek réwniez wchodzi w zakres zamoéwienia?

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze w projekcie budowlanym instalacje sanitarne w pkt. 5.5.
omyfkowo wpisano, ze nalezy zamontowac¢ kuchenke gazowg 4-ro palnikowg — 2 szt.
Przedmiotowe zadanie obejmuje dostawe i montaz plyty grzejnej elektrycznef w aneksie
kuchennym (zgodnie z projektem budowlanym instalacje elektryczne).
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Tresc zapytania:
Przedmiary robét (sanitarne) nie zawierajg pozycji z zaworami kulowymi przelotowymi i

odcinajgcymi. Prosimy o dodanie odpowiednich pozyciji.

Wyijasnienie:
Zamawiajgcy informuje, Ze odpowiedZ na powyzsze pytanie jest identyczna jak
w wyjasnieniu do zapytania nr 2.

. Tre$¢ zapytania:

W przedmiarze brakuje przewoddw spalinowych (oraz zestawienia elementéw w
dokumentacji) oraz zmigkczacza. Prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze.

Wyiaénienie:
Zamawiajgcy informuje, Ze odpowiedZ na powyZsze pytanie jest identyczna jak
w wyjasnieniu do zapytania nr 2.

. Tres¢ zapytania:

Prosimy o informacje czy kociot gazowy ma by¢ kottem kondensacyjnym.

Wyijasnienie:
Zamawiajgcy Iinformuje, Ze kociof gazowy ma by¢ kottem kondensacyjnym
dwufunkcyjnym z zamknietg komorg spalania.

Tres¢ zapytania:

W przedmiarze robét wskazano dostawe wentylatoréw tazienkowych EDM-100, ktére nie
posiadajg opoznienia czasowego. W ,Uszczegdtowieniu materiatowym” z kolei wpisano
wentylatory z opdznieniem czasowym o $r 120 mm. Prosimy o wskazanie jakie
wentylatory majg zostac¢ dobrane.

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy informuje, ze wentylatory majg byc¢ zastosowane z op0Znieniem czasowym
0 §r 120 mm.

Tres¢ zapytania:
W ,Uszczegotowieniu materiatowym” wpisano umywalki wpuszczane w blaty z ptyt HPL.
Prosimy o podanie wymiarow umywalek oraz parametrow (w tym wymiaréw) ptyt HPL.

Wyijasnienie:
Zamawiajgcy podaje ponizej wymiary umywalek:
Umywalka owalna 55x45cm oraz umywalka narozna 50x50 cm
Szerokos¢ blatéw 70 cm z plyty HPL -compact jednorodna 12 mm
Konstrukcja blatu:
- profile mocujgce aluminiowe
- profile wzmacniajgce stalowe malowane proszkowo
- blenda pionowa od 150mm do 200mm
Umywalki w pozostatych pom. o wymiarach 55x44 cm mocowane na Srubach z
potpostumentem.

Tresc zapytania:
Prosimy o wskazanie czy przedmiotem zamowienia s3g objete instalacje sanitarne
zewnetrzne — przytacze wodociggowe i gazowe oraz kanalizacja.

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy informuje, Ze przedmiot zamowienia nie obejmuje wykonania instalacji
sanitarnych zewnetrznych t.j. przytgcza wodociggowego, gazowego oraz kanalizacji.

Tresé zapytania:
Prosimy o informacje, czy w zakres przedmiotowego przetargu wchodzi wykonanie
przytaczy wodociggowego, kanalizacyjnego, gazowego i energetycznego. Zapisy




16.

17.

18.

19.

20.

21.

STWIOR - branza sanitarna méwig o pracach przy przytaczach, nie zamieszczono
jednak na stronie Zamawiajgcego projektéw przytaczy oraz nie uwzgledniono ich w
przedmiarach.

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy informuje, Zze przedmiot zamoéwienia nie obejmuje wykonania przytgczy:
wodociggowego, kanalizacyjnego, gazowego i energetycznego.

Tresc zapytania:

Prosimy o informacje na temat zaprojektowanego systemu odprowadzania spalin z kotta.
Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, Ze naleZzy wykona¢ kanat powietrzno - spalinowy

odprowadzania spalin z kotfa kondensacyjnego z zamknigtg komorg spalania.

Tres¢ zapytania:

Prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca ma dostarczy¢ i podtaczy¢ kuchenke/kuchenki
gazowe i ewentualny osprzet (jaki). Na rysunku instalacji gazowej nie przewidziano
przewoddéw do poditgczenia tych urzgdzen. Prosimy o informacje czy nalezy je
uwzgledni¢ przy wycenie, a jesli tak — o korekte przedmiaru w tym zakresie.

Wyijaénienie:
Zamawiajgcy informuje, Ze odpowied? na powyzsze pytanie jest identyczna jak
w wyjasnieniu do zapytania nr 8.

Tres¢ zapytania:
Prosimy o informacje, czy do Wykonawcy nalezata bedzie dostawa i montaz skrzynki
gazowej. Jesli tak, prosimy o podanie przewidzianych urzadzen i zabezpieczen.

Wyijaénienie:
Zamawiajgcy informuje, Zze przedmiot zamdéwienia obejmuje dostawe i montaz tylko
szafki gazowej do kurka odcinajgcego zlokalizowanego na budynku.

Tres¢ zapytania:
Prosimy o okreslenie parametréw zasobnika cieptej wody uzytkowej, w tym roéwniez
ilosci wezownic, materiatu, osprzetu.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy przedstawia ponizej parametry zasobnika cieptej wody uzytkowej:

— pojemnos$cé 300 I,

— materiat — stal nierdzewna lub stal zabezpieczona przed korozjg emalig ceramiczng
wysokotemperaturowa,

— jedna wezZownica,

— zbiornik izolowany cieplnie (np. twarda pianka poliuretanowa),

— zewnetrzna obudowa z blachy stalowej pokrytej farbg proszkowa.

Tre$é zapytania:
W projekcie brak rysunku technologii kottowni. Prosimy o informacje, czy Wykonawca
ma uwzgledni¢ w wycenie stacje uzdatniania wody (brak pozycji w przedmiarach).

Wyja$nienie:
Zamawiajgcy informuje, Ze nalezy w wycenie uwzglednic¢ stacje uzdatniania wody.

Tres$¢ zapytania:
Prosimy o informacje, czy w ramach w/w do Wykonawcy nalezata bedzie dostawa i

montaz luster fazienkowych licowanych z ptytkami. Jesli tak, prosimy o podanie ilosci i
wymiarow.



Wyjasnienie:
Zamawiajgcy informuje, Ze nalezy zastosowaé w pomieszczeniu nr 011 — toaleta

damska lustro licowane na calg szerokos¢, w innych pomieszczeniach szeroko$c

ok. 70 cm, wysokosc¢ 115 cm, hp od blatu ok. 20 cm. Wymiary te nalezy dopasowac
kazdorazowo do uktadu ptytek na Scianie.

22. Tres¢ zapytania:

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju rozdzielen prysznicowych: czy majg to by¢ kabiny
(jak w przedmiarze), czy tez $cianki systemowe HPL? Zaleznie od wariantu — czy

przewidziano brodziki, czy Scianki systemowe majg byé z zamykanymi drzwiami czy
kotara?

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy informuje, Ze nalezy zastosowac kabiny wydzielone z przestrzeni ptytami
HPL, odptyw liniowy /bez brodzikéw/ zamykane kotarg tekstylng nieprzezroczysta.

23. Tresc zapytania:

Prosimy o okreslenie, czy przy wycenie umywalek nalezy dodatkowo uwzgledni¢ blaty
HPL (wg Uszczegotowienia materiatéw). Jesli tak prosimy o podanie wymiardw i ilosci.

Wyijasnienie:
Zamawiajgcy informuje, ze nalezy uwzgledni¢ blaty HPL w pomieszczeniu 011 -

toaleta damska: blat 142x70 cm oraz w pomieszczeniach 03 i 07 blat o wym.80x70 cm
(2szt), pozostate umywalki na péfpostumencie.

24. Tres¢ zapytania:

Czy do Wykonawcy nalezata bedzie dostawa i montaz taw i szafek szatniowych? Jesli
tak prosimy o doprecyzowanie gabarytow i ilosci.

Wyijasnienie:
Zamawiajgcy informuje, Zze przedmiot zamdwienia nie obejmuje dostawy i montazu faw
i szafek szatniowych.

25. Tres¢ zapytania:

Czy wykonanie $ciany przesuwnej jak w ,,Uszczegotowieniu materiatu” przewidziane

jest w tym przetargu i nalezy do Wykonawcy? Jezeli tak, prosimy o okreslenie
wymiardw i pozycji w przedmiarze.

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy informuje, ze przedmiot zamoéwienia obejmuje réwniez wykonanie $ciany
przesuwnej. Szerokosc ,przejscia” 250x200 cm (szeroko$¢ x minimalna wysoko$c).

26. Tresc¢ zapytania:

Prosimy o potwierdzenie, ze do Wykonawcy nie beda nalezaty prace na zewnatrz
budynku jak utwardzenie terenu, wykonanie hydrantéw zewnetrznych.

Wyijasnienie:
Zamawiajgcy informuje, ze przedmiot zamoéwienia nie obejmuje zagospodarowania

terenu oraz wykonania hydrantéw zewnetrznych. Zadanie obejmuje tylko wykonanie

opaski wokoét budynku, opaski odwadniajgcej budynku, stopni wejsciowych i podjazdu
do bramy segmentowey.
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Sporzadzil:
inspektor ds. przetargdw
Joanna Dudkowska




