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ONS - HK.903.1.228.2021
OCENA CZASTKOWA
JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DEBLINIE UJECIE
WISLANA
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekcji

Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2021, poz.195), art. 5, art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (j.t. Dz. U. 2020
poz. 2028) oraz § 20 i § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych
w nizej wymienionych sprawozdaniach z badan prébek wody pobranych w ramach kontroli

wewnetrznej przez Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Deblinie:

\ Nr sprawozdania Data poboru Miejsce poboru
17.06.2021 . | Deblin, ul. ul. Stezycka 32-40
2804IELB2021 Stacja Uzdatniania Wody
16.07.2021 r. | Deblin, ul. ul. Stezycka 32-40
352840-526390 Stacja Uzdatniania Wody

oceniajac jakos¢ wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w Deblinie ujecie Wislana pod
wzgledem zgodnosci jej jakosci z wymaganiami

stwierdza
przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi podawanej do sieci.

UZASADNIENIE
W ramach prowadzonej kontroli wewnetrznej Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej zlecit

pobor probek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z w/w punktéw wodociagu
zbiorowego zaopatrzenia Dgblin uj¢cie Wislana. Badania prébek wody zostaly wykonane
w Burofins OBiKS$ Polska Sp. z 0.0. ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice oraz AGROLAB
Polska Sp. z o.0. ul. Balonna 1,08-530 Dgblin . Zakres wykonywanych badan obejmowat

parametry grupy B oraz parametry mikrobiologiczne grupy B.



W probce wody pobranej dnia 17.06.2021 r. stwierdzono przekroczenie parametru
mikrobiologicznego tj. obecno$¢ ogélnej liczby mikroorganizméw po 72 godz. inkubacji
w temp. 22°C wynoszacg wigcej niz 300 jtk/1 ml. Administrator wodociggu przeprowadzil
dzialania naprawcze, po ktérych wykonat ponowne badania wody z niniejszego punktu dnia
16.07.2021 r., ktére nie wykazaly przekroczen w/w parametru.

Tym samym, przeprowadzone analizy w/w prébek wykazaly, ze jako§¢ wody
w badanym zakresie spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz.

2294).
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