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Ocena okresowa jakos$ci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi
z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w De¢blinie ujecie Wislana za 2023 rok

Na podstawie art. 4 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2023 poz. 338 z p6zn.zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (j.t. Dz. U.
2023 poz.537 z pézn.zm.) oraz § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach

po analizie sprawozdan z badan probek pochodzacych z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
w Deblinie ujecie Wislana, pobranych przez Pafistwowego Inspektora Sanitarnego w Rykach
w ramach prowadzonego nadzoru nad jako$cia wody oraz sprawozdan z badan probek wody
pobranych w ramach kontroli wewngtrznej jakosci wody prowadzonej przez Miejski Zaktad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Dgblinie w zakresie badanych parametrow grupy A
i grupy B

stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z w/w wodociagu.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rykach nadzoru nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzace;j
z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w Deblinie ujecie Wislana pobrano 10 probek do
badan mikrobiologicznych oraz 2 prébki do badan fizykochemicznych. Badania probek wody
zostaly ~wykonane w Dziale Laboratoryjnym Wojewddzkiej Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej w Lublinie, ktéry posiada akredytacje w zakresie wykonywanych badan.
Ponadto, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nadzorowal prowadzenie
przez Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Deblinie wewnetrznej kontroli
jakosci wody przeznaczonej do spozycia pochodzacej z w/w wodociagu. Liczba
raportowanych probek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnetrznej
wynosita: 11 probek do badan fizykochemicznych oraz 23 probki do badan
mikrobiologicznych. Badania probek wody zostaty wykonane w GBA POLSKA Sp. z o.0.,,
ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa.



W trakcie 2023 r. odnotowano jednorazowo obecnos$¢ bakterii grupy coli, w jednym
z dwéch pobranych punktow oraz w 4 probkach podwyzszona ogdlng liczbg
mikroorganizméw po 72 godz. inkubacji w temp. 22°C wynoszacg od 150 do powyzej 300
jtk/Iml. Administrator wodociagu przeprowadzit dziatania naprawcze, po ktorych wykonat
ponowne badania wody z niniejszych punktéw, ktére nie wykazaly przekroczen w/w
parametrow.

Przeprowadzone badania probek wody z wodociaggu zbiorowego zaopatrzenia
w Deblinie ujecie Wislana wykonane w 2023 r. wykazaly, ze woda spelnia wymagania
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. wsprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Otrzymuja:
(1) Burmistrz Miasta Deblin, ul. Rynek 12, 08-530 Deblin
2. Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Towarowa 2D,
08-530 Deblin
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Aleja Spacerowa 2a, 08-500 Ryki
4, Ala
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